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Вопросы энергоснабжения и энергосбережения актуален для всего 

мира и для России, он волнуют все мировые сообщества. 

Эффективность энергосбережения – это эффективное, рациональное 

использование энергетических ресурсов, а именно использование меньшего 

количества энергии для обеспечения того же уровня энергоснабжения зда-

ний или технологических процессов на производстве.  

Для того, чтобы оперативно и точно учитывать расход отпущенной и 

потребленной электроэнергии на промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях различного масштаба, на трансформаторных подстанциях, на 

объектах ЖКХ, а также везде, где это требуется применяется автоматизиро-

ванная информационно-измерительная система технического учета элек-

троэнергии (далее – АИИС ТУЭ). 

Внедрение АИИС ТУЭ также позволяет решить проблемы, связанные 

с неэффективным использованием энергоресурсов из-за организационных 

потерь и человеческого фактора. Это, прежде всего, инструмент объектив-

ного и оперативного мониторинга. 

В отличие от систем коммерческого учёта, целью которых является 

организация прозрачной системы взаиморасчётов между поставщиком и по-

требителем ресурсов и соответственно, размещение точек учёта в которых 

чётко регламентированы в правилах учёта электроэнергии, системы техни-

ческого учёта являются необходимой частью плана по повышению энер-

гоэффективности внутри предприятия.  

АИИС ТУЭ предназначена для осуществления эффективного автома-

тизированного технического учета электроэнергии и мощности, определе-

ния и прогнозирования всех составляющих баланса электроэнергии, орга-

низации работ по планированию энергопотребления, оперативного кон-

троля и анализа режима потребления электроэнергии и мощности, регистра-

ции параметров электропотребления, а также локализации потерь электро-

энергии и их снижение за счет обеспечения возможности локализации мест 

хищений и безучетного потребления электроэнергии. 
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В ходе работ по созданию АИИС ТУЭ входят работы по установке 

приборов учета и их подключению к вторичным цепям существующих из-

мерительных трансформаторах тока и напряжения, установка коммуника-

ционного оборудования и организация верхнего уровня системы, предна-

значенного для сбора информации с приборов учета, ее обработки, хранения 

и предоставления пользователям системы, а также организация передачи 

информации с приборов учета к оборудованию верхнего уровня системы с 

использованием коммуникационного оборудования и линий связи. 

Система состоит из двух уровней: нижнего, который включает в себя 

измерительные трансформаторы тока и напряжения, приборы учета элек-

троэнергии и энергоресурсов и вторичные измерительные цепи, и верхнего, 

который состоит из коммуникационного оборудования, цифровых линий 

связи и коммуникации и сервера АИИС ТУЭ, выполняющего функции 

сбора, хранения, обработки и визуализации информации, а также обеспечи-

вающего контроль достоверности информации, восстановление или заме-

щение данных. 

Сервер АИИС ТУЭ осуществляет сбор данных с приборов учета элек-

троэнергии с заданной периодичностью, обрабатывает их и передает в 

смежные системы. 

Полученные от оборудования нижнего уровня данные обрабатыва-

ются программным обеспечением (далее – ПО) сервера. Также ПО сервера 

обеспечивает получение полных данных о состоянии и режимах работы 

оборудования, о лимитах потребления электроэнергии, осуществляет кон-

троль состояния и режимов работы компонентов главной схемы предприя-

тия, производит обмен данными с внешними автоматизированными систе-

мами, а также имеет функции формирования отчетных документов. 

Нужно отметить, что кроме того, что ПО сервера должно предостав-

лять все необходимые данные в удобном для пользователя виде, оно также 

должно иметь возможность осуществлять ввод дополнительной информа-

ции, например, подключения дополнительных точек учета, корректировки 

данных после проведения ремонтов, поверки или замены оборудования. 

ПО сервера выполняет функции непрерывного мониторинга текущей 

потребляемой мощности объекта, выдает сообщения о возможном превы-

шении установленного лимита, осуществляет контроль и учет энергопо-

требления по объекту, собирает диагностическую информацию о работо-

способности технических и программных средств АИИС ТУЭ, ведет архивы 

потребляемой мощности объекта учета, осуществляет мониторинг состоя-

ния объектов системы, а также производит генерацию и печать протоколов 

и других форм отчетности. 
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С помощью ПО сервера осуществляется организация доступа к ин-

формации АИИС ТУЭ с использованием web-интерфейса, а именно опове-

щения с использованием звуковой или световой сигнализации, сообщений 

по электронной почте, просмотр графиков, мнемосхем, таблиц и вывод дан-

ных на печать, кроме того, возможен экспорт отчетных данных в рабочие 

приложения и программы, например, в MS Excel. 

Современный мир информационных технологий всё более ориентиро-

ван на использование web-приложений и использование облачных техноло-

гий. Основными преимуществами такого вида ПО являются возможность 

работы через любое устройство и из любой точки, где есть Интернет, отсут-

ствие необходимости установки клиентских приложений, минимизация се-

тевых настроек между клиентом и сервером, хранение данных на облачных 

серверах, безопасность работы, возможность получения данных максималь-

ному количеству сотрудников. 

Поэтому АИИС ТУЭ на предприятии не должны быть закрытыми и 

замкнутыми в себе. Необходимо использовать ПО, которое легко интегри-

руется в систему предприятия и, кроме того, может по требованию генери-

ровать отчёты без необходимости привлечения значительных человеческих 

ресурсов и времени. Другим немаловажным фактором является оператив-

ность в работе с данными и принятии решений, так как важно иметь инстру-

менты, которые позволяют получать отчётность и, соответственно, прини-

мать решения не раз в месяц или в квартал, а в произвольно выбранный про-

межуток времени, например, день или час. 

Это даст максимальный эффект синергии от интеграции данных: воз-

можность проводить оперативный анализ потребления в контексте текущей 

производственной загрузки и других факторов.  

Немаловажным также является вопрос политики безопасности web- 

ориентированного ПО верхнего уровня. Здесь применяются современные 

средства шифрования трафика, VPN-соединения, HTTPS-протоколы, выде-

ленные сети от мобильных операторов позволяют выполнить требования 

безопасности и дают возможность предоставить доступ к ПО не только всем 

сотрудникам внутри предприятия, но и пользователям из любой точки мира. 

Таким образом, разработка ПО верхнего уровня АИИС ТУЭ – это про-

должающийся непрерывный процесс разработки, поскольку в современных 

реалиях важно применять программное обеспечение с функционалом, кото-

рый позволяет удовлетворять не только текущие потребности, но и имеет 

потенциал для решения будущих задач.  
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