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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности принято од-

ним из приоритетных направлений государственной политики. В соответ-

ствии с федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности» [1], установлена обязанность прове-

дения мероприятий по энергосбережению в бюджетных и в коммерческих 

организациях, а также в муниципальных образованиях. 

Анализ динамики изменения энергоэффективности в Российской Фе-

дерации выполненный Минэкономразвития РФ [2] показывает, что работа 

идет с значительным отставанием от плана. При существующих темпах 

цель, поставленная указом президента России о снижении энергоемкости на 

40% к 2020 году, будет выполнена лишь к 2043 году. 

Уличное наружное освещение, является серьезной статьей расходов 

муниципального образования. Решение проблемы снижения затрат в систе-

мах освещения можно осуществить за счет замены на более эффективные 

источники света и внедрения системы управления наружным освещением. 

Реализация конкретных технических мероприятий по реконструкции осве-

щения требует значительных капиталовложений. Однако, в связи с санкци-

ями, пандемией и т.д. с 2015 года практически прекратилось финансирова-

ние мероприятий по энергосбережению со стороны федерального бюджета. 

Местные бюджеты тоже являются дефицитными и не могут финансировать 

мероприятия с большими финансовыми затратами. 

Поэтому на современном этапе является актуальным исследование и 

совершенствование механизмов финансирования работ по реализации тех-

нических мероприятий по энергосбережению, требующих значительных 

финансовых затрат на реализацию при отсутствии бюджетного финансиро-

вания. 

В Ставропольском крае активно проводится работа по реализации ме-

роприятий в области энергосбережения с использованием механизмов энер-

госервиса. Особенно активно это проявляется в модернизации систем улич-

ного освещения населенных пунктов края. 
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Анализ систем освещения Ставропольского края показал, что общее 

число энергоэффективных светильников, установленных в населенных 

пунктах, составляет 77 %. Однако большинство светильников оснащены 

натриевыми лампами, которые в ближайшие годы необходимо заменить на 

светодиодные источники. Работа по реконструкции уличного освещения из-

за дефицита средств у муниципальных образований объемы реконструкции 

значительно снизились после 2015 г. 

Выходом из данной ситуации является использование механизма 

энергосервиса. По данным [2] за 2018 г. В России было заключено 777 энер-

госервисных контрактов. Несколько таких проектов были реализованы и в 

Ставропольском крае. Необходимо подчеркнуть, что энергосервис – это вид 

коммерческой деятельности, который организует инвестирование средств в 

энергоэффективные проекты, с последующим возвратом энергосервисной 

организацией всех своих затрат на его реализацию за счет экономии энерго-

ресурсов, а также получение прибыли в приемлемые сроки. При этом воз-

никает ряд проблем с подготовкой, заключением и реализацией таких про-

ектов со стороны заказчика (администрации населенного пункта): 

- муниципальные образования не имеют достаточных компетенций 

для грамотной подготовки конкурсной документации для заключения энер-

госервисного контракта.  

- есть опасения завышения стоимости работ со стороны энергосервис-

ной компании. 

- не стандартная, сложная форма энергосервисного контракта, требует 

тщательной подготовки и согласования. 

Решением этих проблем является привлечение на начальном этапе не-

зависимой экспертной организации, для подготовки исходной информации 

и проведения экспертизы проекта энергосервисного контракта. Роль неза-

висимой экспертной организации, имеющей достаточную компетенцию, 

может выполнять федеральный университет или региональный центр энер-

госбережения. 

Также одной из проблем является отсутствие достоверной исходной 

информации необходимой для подготовки контракта. Необходимо проведе-

ние исследований на соблюдение в населенных пунктах нормируемого 

уровня освещенности и анализ состояния системы освещения. Трудности 

возникают при определении исходного потребления энергии системой осве-

щения. До модернизации системы освещения, как правило, не имеют еди-

ного учета мощности, некоторые светильники находятся в нерабочем состо-

янии и каждый светильник с учетом потерь в ПРА имеет разброс парамет-

ров. Для преодоления этих трудностей в муниципальном образовании про-

водятся исследования для подготовки конкурсной документации. В ходе ис-
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следования уточняется число светильников, подлежащих замене. Для опре-

деления объема потребления действующими осветительными установками 

проводится экспериментальное исследование светильников. Все светиль-

ники разбиваются на группы однотипных устройств. В каждой из этих 

групп экспериментально определяется среднее потребление мощности вы-

борки примерно 10% светильников. На основании этого, с учетом времени 

использования освещения определяются базовые значения потребления, от 

которых в дальнейшем рассчитывается экономия при установке новых энер-

гоэффективных светильников. В качестве мероприятий для включения в 

энергосервисный контракт в муниципальном образовании как правило рас-

сматриваются: 

1. замена газоразрядных источников света на светодиодные  

2. создание автоматизированной системы управления освещения 

(АСУНО) с выводом значений в систему АСКУЭ.  

В данной статье описываются результаты подготовки и реализации 

энергосервисного контракта одного из городских округов Ставропольского 

края. В результате обследования в энергосервисный контракт были вклю-

чены работы по замене 6148 светильников, а также установка 169 шкафов 

управления освещением (ШУНО) и создание АРМ диспетчера для управле-

ния освещением. Согласованная цена контракта составила с учетом всех за-

трат 171 млн. руб. В результате реализации контракта средний уровень сни-

жения потребления энергии должен составить 65%. В частном секторе, где 

проводилась замена ртутных ламп экономия планировалась до 80%. А для 

многоэтажной застройки до 45%. При этом планировалось выполнить со-

блюдение нормативного уровня освещенности для всех типов городских 

улиц. 

По условиям контракта все затраты на финансирование мероприятий 

по реконструкции освещения несет организация исполнитель, а возврат 

средств осуществляется заказчиком из достигнутой экономии от внедрения 

энергосберегающих мероприятий. Объем экономии в натуральном выраже-

нии определяется как разность потребления энергии за год до внедрения ме-

роприятий (базовый год) и фактического потребления энергии после внед-

рения мероприятий энергосервисного контракта. Учитывается, что в бюд-

жетной сфере установлен лимит на объем выплат по энергосервисному кон-

тракту в объеме затрат, утвержденных на оплату освещения. 

Дополнительным положительным моментом является то что при за-

ключении энергосервисного контракта фиксируется плановый годовой 

объем потребления электроэнергии за базовый год. Этот уровень потребле-

ния сохраняется постоянным на весь период контракта, независимо от его 

продолжительности и уровня фактического потребления электроэнергии 
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после модернизации системы освещения. Это позволяет гарантировать по-

вышенный уровень экономии и возврат средств энергосервисной организа-

ции после проведения мероприятий по энергосбережению. 

С учетом стоимости электроэнергии зафиксированной на начало дей-

ствия контракта, можно рассчитать общий объем плановой экономии элек-

троэнергии необходимый для оплаты за услуги энергосервисной организа-

ции. Длительность энергосервисного контракта определяется как отноше-

ние общей экономии к максимальному объему экономии энергии за год с 

учетом лимитов на оплату освещения. На основании расчетов, срок дей-

ствия контракта, за который будет достигнута плановая экономия в рассмот-

ренном примере составил для городского округа 8 лет. 
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Увеличение срока окупаемости работ в данном поселении объясня-

ется затратами на создание системы АСУНО. На основании расчетов со-

ставляется график возврата инвестиций в течении действия контракта  

 
Рис. 1. 

 

Как показала практика эксплуатации после реконструкции системы 

освещения с внедрением системы управления АСУНО за первый год реали-

зации, установленный график платежей хорошо коррелируется с намечен-

ным планом. Отклонения составляют менее 1,5%.  



VI Всероссийская научно-практическая конференция 
«ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

253-5      8-10 декабря 2021г. 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Применение механизма энергосервиса для модернизации си-

стемы уличного освещения является эффективным и позволяет снизить по-

требления электроэнергии и затраты бюджетных средств в муниципальных 

образованиях. Модернизация системы освещения с внедрением энергоэф-

фективных светодиодных источников света и автоматизированных систем 

управления освещением в городском округе подтвердили возможность сни-

зить общий уровень потребления на 65%. 

2. Реализация мероприятия по модернизации системы уличного 

освещения с использованием энергосервисных контрактов может быть ре-

комендована для использования муниципальными поселениями при отсут-

ствии бюджетных средств проведение на модернизацию.  

3. Сроки окупаемости модернизации системы уличного освеще-

ния в населенных пунктах составляют 5-8 лет и являются приемлемым для 

энергосервисных компаний за счет гарантированной выплаты в течение 

всего периода действия контракта.  
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